PROGET..

SOMMARIO ADEMPIMENTI DM 37 DEL 22/01/2008 (GU 12/03/2008)
Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 2 e 148 del 2 dicembre 2005,
riordino delle disposizioni in materia di vita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

recante

Impianti Elettrici — interventi per installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione Artic.
AMBIENTI E FABBRICATI tutti 1.1
1 Impianti Elettrici utenze condominiali e domestiche singole unita abitative superiori a 6 kW 52a |||V
2 Impianti Elettrici utenze domestiche singole superiori a 400 m2 52a || ool
3 Impianti Elettrici lampade fluorescenti catodo freddo se obbligo progetto elettrico 52b |||l 4
4 Impianti Elettrici lampade fluorescenti catodo freddo con alimentatori superiori a 1200 VA 52b || ool
5 Impianti Elettrici utenze alimentate ad oltre 1000 volt progetto AT-BT 52C ||| ool
6 Impianti Elettrici utenze alimentate a meno di 1000 volt > 200 m2 o potenza impegn. > 6kW 52C |||l
6 Impianti Protezione Scariche Atmosferiche volumi > a 200 m3. (1) 52d | 5| ool
7 Impianti Elettrici ambienti medici, esplosione, MARCI o a normativa specifica CEI 52d | 5|l 4
8 Impianti Elettronici TV —allarmi ecc. se esiste obbligo progetto dell'impianto elettrico 52 | 5|l 4
9 Impianti Protezione Incendio apparecchi rilevamento con numero superiore o uguale a 10 52h ||l
10 Impianti con limiti dimensionali inferiori a quanto indicato da punti 1 a 9 N NS N BN N R VA
11 Installazione apparecchi per usi domestici 102 ||| VIL]L
12 Forniture provvisorie energia elettrica per impianti cantiere e similari 102 |||V L
13 Impianti realizzati ante 13-3-1990 aventi protezione contatti indiretti o differenziale 30 mA 63 ||| VL[] L
14 Manutenzione ordinaria per tutti gli impianti 101 ||| VI|4d|d]]L
15 Manutenzione straordinaria per tutti gli impianti fatta da ditta abilitata CCIAA 81 [ v d|d]|d]|d]d
16 Impianti non rientranti nelle voci precedenti 52 |[v|d L |d]L 4]
ADEMPIMENTO SOGGETTO COMPETENTE AR AR AR AR AR AR
A Progetto incarico Committente o Esecutore 81 |[F|F|F|[N|F|F|[S
B Redazione progetto di max (livello progetto non definito da DM) |Professionista Iscritto Albo (9) 5.1 FIN[N|N|F|F|S
C Progetto prelim. da depositare SU x rich. Edificazione (12) Committente a SU 112 [N[N|[N|N|F|N|S
D Redazione progetto per realizzazione lavori (2) Professionista Iscritto Albo (9) 52 |F|F|F|[N|F|[®)]S
E Redazione progetto per realizzazione lavori inf. Limiti. (2) Responsabile Tecnico Esecutore 72 |F|F|F[NJ|F|[®)]|N
F Incarico affidamento lavori a impresa abilitata CCIAA Committente 81 [IN|S|IN|[N|S|S|S
G Cartello di cantiere (3) Esecutore abilitato da CCIAA 121 [N[N|[N|N|N|S|S
H Esecuzione opere a regola d'arte Esecutore abilitato da CCIAA 6.1 [S|[S|S|N|S|S|S
| Direzione Lavori (5) Professionista Iscritto Albo (9) FI{F|F|N|F|F|F
L Redazione degli elaborati delle opere realizzate se cambiati Professionista Iscritto Albo (9) 55 [FIN|N[N]|F|(8)]S
rispetto al quelli del punto D (11)
M Redazione degli elaborati delle opere realizzate se cambiati Responsabile tecnico Esecutore 55 [FN[N|N]|F|(8)|N
rispetto al quello del punto E (11)
N Verifica impianto per sicurezza e funzionalita Esecutore abilitato da CCIAA 71 |S[S|[N]|NJF|S|S
O Collaudo opere impianti 1-9 (5) Professionista Iscritto Albo (9) FI[S|N|IN[F|F]|S
P DICO redazione Esecutore abilitato da CCIAA 71 N[N[N|N|S|S|S
Q Contabilita dei lavori (5) Professionista Iscritto Albo (9) FIN|N|N[S|F|F
R DICO e allegati deposito SU (3) Committente 56 [N[N[N|N|S|S|S
S DICO e allegati deposito SU (4) Esecutore entro 30 gg. Fine Lavori 56 [N|S|N[N|S|S|S
T DICO e allegati deposito presso ISPESL o ASL o ARPA o SU Datore di Lavoro entro 30 gg. Fine N|S|N[N|S]|C]|C
(DPR 462/2002) Lavori
U DIRI e allegati a SU x impianti inferiori limiti da 1a 9 Professionista Iscritto Albo (9) 76 [N[N|NJ|B)[N]|®]|N
V DIRI e allegati a SU x impianti inferiori limiti da 1a 9 Responsabile Tecnico Esecutore 52 [N[N[NJ|@B)|N]|@®)]|N
W Verifiche Professionista Iscritto CCIAA (DM 22-4-92) (10) Comune o ASL o VVF o CCIAA o FIF|IF|IN|[F|[S]|S
ISPESL o Committente
X Abitabilita o agibilita certificato Sindaco 9.1 FIN|N|N|[N[S|S
J Consegna DICO o DIRI a erogatore energia per nuova utenza o [Committente 83 [N[N|N|N[S|S]|S
aumento fornitura
Y Sospensione energia se trascorsi 30 gg senza DICO o DIRI Erogatore Energia 95 [N[N|N]|NfS|S|S
Z Conservazione documenti (progetto, DICO,DIRI, ecc.) Propriet/Gestore impianto+Esecut+SU | 131 [S|S|F|S|S[S|S

ABBREVIAZIONI . DICO = Dichiarazione di Conformita, DIRI = Dichiarazione di Rispondenza, SU = Sportello unico per l'edilizia S =
Obbligatorio F = Facoltativo non obbligatorio per DM 37/08 N = Non applicabile C= Se applicabile DPR 547/1955

(1) Impianti scariche atmosferiche da farsi solo dopo la verifica positiva della necessita di protezione (2) Il DM non definisce il livello del
progetto. Il livello appropriato per I'attivita conseguente si ritiene sia quello di progetto esecutivo. (3) Solo per costruzione o ristrutturazione
dell’edificio (4) Solo per edifici gia dotati d'abitabilita e/o agibilita (5) Obbligo derivante da altre norme o leggi, o da condizioni contrattuali. (6)
Solo per costruzione e ristrutturazione per ottenimento autorizzazioni di costruzione (7) DPR 392/1994 articolo 3 comma 4 (8) L’attivita pud
essere svolta da professionista o responsabile tecnico esecutore. (9) Per la progettazione degli impianti sono abilitati solo i professionisti
ingegneri e periti industriali nell'ambito delle relative specializzazioni (10) Per le verifiche sono abilitati solo gli ingegneri ed i periti industriali
liberi professionisti nell'ambito delle relative specializzazioni. (11) | progetti devono essere redatti a regola d’arte o in conformita alla Guida CEI
02. (12) manca indicazione di legge su livello elaborati; in analogia con progetto edilizio si ritiene adeguato livello di progetto preliminare.
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